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Oggetto
Indirizzo
NPA, Luogo
Altezza

Anno di costruzione

Evoluzione da 2005 - 2016

MEN 010 - Asilo Sud
Via Campo Sportivo
6850 Mendrisio

342

1972

Certificato energetico misurato secondo SIA 2031: 2009

¢ Consumo di energia
@ Energia finale

@ Emissioni di gas serra
® Consumo di acqua

Reporting Overview MEN 010 - Asilo Sud - EnerCoach

Rapporto Panoramica

Responsabile
Tel

Tel, cellulare
E-mail

Anno di
ammodernamento

Certificato energetico
Rapporto da 01.01.2005 a 31.12.2016

Ufficio Tecnico Comunale di Mendrisio

0041 58 688 34 40

ufftec@mendrisio.ch

2009

Periodo di analisi 2016

Gas a effetto Consumo di
Energia finale Energia primaria serra acqua
Obiettivo da raggiungere
Standard mirato
Valore limite
y@ﬁsmgi% (ilfl e
riferimento
kWh/(m2a) kWh/(m?2a) CO2 kg/m? I/m? energetico
130 140 27 473 1’532 m2
kWh/a kWh/a CO:2t/a m3/a Numero di oggetti
195’382 210733 42 573 1

Dati dell'edificio

Categoria di edificio Assegnazione Superficie di llluminazione e Ventilazione Climatizzazione Riscaldamento Generici
riferimento impianti elettrico
energetico dell'acqua
sanitaria
Scuole scuola dell'infanzia 1532.00

Generatori di calore

Generatori di calore

Vettori energetici

Caldaia / Gas naturale Default Mix

https://enercoach.energiestadt.ch/ch/citta-di-mendrisio/objects/default/men-010-asilo-sud/@@reporting_overview?_charset_=&__formid__=defor...

Gas naturale Default Mix
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Evoluzione degli indicatori energetici: Calore =
Rapporto da 01.01.2005 a 31.12.2016
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Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Numero di oggetti 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Fattori correttivi 0.97 1.02 1.1 1.02 0.98 0.91 1.05 1.01 1.0 1.16 1.1 1.06
Fattori di correzione basati sulla stazione meteo: Lugano
Valore mirato - 2016
43.0 kWh/m?
Valore limite - 2016
107.5 kWh/m?
Evoluzione degli indicatori energetici: Elettricita =
Rapporto da 01.01.2005 a 31.12.2016
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Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Numero di oggetti

Valore mirato - 2016
10.0 kWh/m?

Valore limite - 2016
25.0 kWh/m?

https://enercoach.energiestadt.ch/ch/citta-di-mendrisio/objects/default/men-010-asilo-sud/@@reporting_overview?_charset_=&__formid__=defor...
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Evoluzione degli indicatori energetici: Acqua
Rapporto da 01.01.2005 a 31.12.2016
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Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Numero di oggetti 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Valore mirato - 2016
150.0 I/m?
Valore limite - 2016
375.0 I/Im?
Evoluzione del consumo energetico =
Rapporto da 01.01.2005 a 31.12.2016 El. da fonti rinnovabili
250000 kWh 7 El. da fonti non rinnov.
Calore da el. rinnov.
200000 kWh [ Calore da el. non rinn.
4
r Solare termico
S
2 150000 kWh E Calore ambientale
=1
2 [ Biomassa, biogas
5]
100000 kwh [0 Calore da teleriscaldamento
Gas
50000 kWh
[ Olio da riscaldamento
I Carburanti
0 kWh L 4 L 4 L 4 L 4 L 4 L 4 4 . 2
Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I Carbone
0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Numero di oggetti

https://enercoach.energiestadt.ch/ch/citta-di-mendrisio/objects/default/men-010-asilo-sud/@@reporting_overview?_charset_=&__formid__=defor...  3/6
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https://enercoach.energiestadt.ch/ch/citta-di-mendrisio/objects/default/men-010-asilo-sud/@@reporting_overview?_charset_=&__formid__=defor...
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Evoluzione delle emissioni di gas a effetto serra

Rapporto da 01.01.2005 a 31.12.2016

————————9
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Evoluzione dei costi dell'energia

Rapporto da 01.01.2005 a 31.12.2016

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
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Acqua
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Reporting Overview MEN 010 - Asilo Sud - EnerCoach

Ripartizione vettori energetici - Consumo di energia

Rapporto da 01.01.2016 a 31.12.2016

El. da fonti rinnovabili: 6.6 %

Gas: 93.4 %

Ripartizione vettori energetici - Emissioni di GES

Rapporto da 01.01.2016 a 31.12.2016

El. da fonti rinnovabili: 0.2 %

Gas: 99.8 %

Ripartizione vettori energetici - Costi dell'energia

Rapporto da 01.01.2016 a 31.12.2016
Acqua: 7.3 %

El. da fonti rinnovabili: 24.6 %

Gas: 68.1 %

Consumo di energia Costi dell'energia Emissioni di gas a effetto serra

Costi per kWh

Numero di oggetti

1 1 1

https://enercoach.energiestadt.ch/ch/citta-di-mendrisio/objects/default/men-010-asilo-sud/@@reporting_overview?_charset_=&__formid__=defor...
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Reporting Overview MEN 010 - Asilo Sud - EnerCoach

Unita

EWihsumo di ene}'g%

Chisti dell'en%rgia

Emissioni di gas a e*‘f&%o serra

Bpsti per kWh

MNegnaro di oggetti 1 1 1'088 731 | 1

ita 0, 0, 0,
EPia fonti rinnovabil KWh 1281 | * 659 | “HF 3657 ‘ % oas6 |t 01| % 033 | RP- 28.39
Gas 182501 93.41 10'146 68.14 414 99.67 5.56
Totale 195'382 14'891 415 7.62

https://enercoach.energiestadt.ch/ch/citta-di-mendrisio/objects/default/men-010-asilo-sud/@@reporting_overview?_charset_=&__formid__=defor...
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